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SUPERFICIE IN PIANTA
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ALIMENTAZIONE DALL'IDRANTE
P I A N O  S U P E R I O R E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO

"M.L. PATRIZI" PER ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI

PREVENZIONE INCENDI

- OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE -

2° LOTTO FUNZIONALE

Via Aldo Moro, 25 Recanati (MC)

ing. Ivan Marconi
STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
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COMUNE DI RECANATI

Giungo 2017

Piazza G. Leopardi, 26 - 62019 (MC)
SCUOLA SECONDARIA - M.L. PATRIZI - 

PIANTA PIANO TERRA

ARC-03

COMUNE DI RECANATI

Provincia di Macerata

ACCESSIBILITA' AUTOSCALA VV.F

MURI TAGLIAFUOCO REI 120 ( COMPARTIMENTAZIONE )

IDRANTE  DN 45 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)

ATTACCO PER AUTOPOMPA

IDRANTE SU NASPO DN 20 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)

PULSANTE DI SGANCIO TENSIONE LINEA BASSA TENSIONE 

QUADRO ELETTRICO

MURI TAGLIAFUOCO REI 60 ( COMPARTIMENTAZIONE )

MURI TAGLIAFUOCO REI 120 ( COMPARTIMENTAZIONE )

PLAFONIERA EMERGENZA AUTOALIMENTATA S.E. E/O S.A. ESISTENTE DA SOSTITUIRE

PLAFONIERA EMERGENZA AUTOALIMENTATA LED S.E. 240lm NUOVA CON NUOVO P.L.

LAMPADA SEGNALAZIONE VIA DI ESODO

MURI TAGLIAFUOCO REI 30 ( COMPARTIMENTAZIONE )

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 KG (MINIMO 21 A 113 B) - NUOVO -

ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA - NUOVO -

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 KG (MINIMO 21 A 113 B) - ESISTENTE -

ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA - ESISTENTE -

REI --- PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI

USCITE DI EMERGENZAUS

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO 
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